Gliwice, 22.02.2023 1.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHNICZNEGO

Wykonanie przegladéw techmicznych kotléw gazowych dwufunkeyjnych firmy Saunier
Duval (50 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Zakres przeglgdu

W zakres czynnosci wykonywanych podczas przegladu technicznego wchodzi sprawdzenie
1 konserwacja poszczegélnych podzespoléw oraz czyszezenie palnikéw kottdw gazowych firmy
Saunier Duval zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspdlnot Mieszkaniowych
oraz Gminy 100%.
Przeglad (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogdlnego urzadzenia, usunigcie z urzadzenia ogblnych zanieczyszczen

2. Czyszczenie elektrod

3. Czyszczenie palnika

4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego

5. Czyszczenie komory spalania

6. Sprawdzenie prawidlowosci usytuowania elektrycznych polaczenn wtykowych
i przytaczen

7. Sprawdzenie ci$nienie wstepnego w zbiorniku wyréwnawczym

8. Przeprowadzenie probnej pracy wurzadzenia i instalacji grzewcze] wlacznie
z przygotowywaniem cieple] wody

9. Sprawdzenie procesu zaptonu oraz pracy palnika

10. Wykonanie analizy spalin

11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelnosci urzadzenia

12. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

2. Inne wymagania.

Osoba wykonujaca przeglady techmiczne kotldéw gazowych powinna posiadaé stosowne
uprawnienia i figurowaé jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku koniecznosci wykonania czynnosci konserwacyjno — naprawczych, badZz wymiany
podzespotéw, wynikajacych z przyczyn nieobjetych gwarancjg i niewchodzacych w zakres
przeglagdu technicznego Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego.

Prace, ktérych nie obejmuje zakres przegladu technicznego, moga by¢ wykonane jedynie na osobne
zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgloszenia.




3. Termin realizacji zméwienia.

Do faktury Wykonawca zataczy protok6t przegladu technicznego pedpisany przez stromy
w terminie do 7 dni od daty wykonania przegladu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbgdzie sig
maksymalnie w trzech etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robot jednakze
nie mniej niz 30 % wartoéci umowy. Termin kohicowy realizacji do 30.09.2024 r. Termin
platnoéci za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
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....................................... Nr umowy serwisowej ............
Pieczed i podpis Serwisu Firmowego

PROTOKOL Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO nr .........

L DANE URZADZENIA

Nazwa / typ urzadzenia Nr fabryczy

Data uruchomienia zerowego

1L DANE UZYTKOWNIKA

Ulica, nurmer Kod pocztowy Migjscowoscé

Numer telefonu

III. UWAGILIZALECENIA

Urzadzenie jest / nie jest* sprawne techniczne i nadaje si¢ / nie nadaje si¢* do dalszej
eksploatacji.

IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO
DOKONUJACEGO PRZEGLADU

Pieczeé 1 podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego Data wykonania przegladu Czytelny podpis uzytkownika

* nie potrzebne skreslié
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) WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHNICZNEGO
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3. Termin realizacji zmowienia.

faktury Wykonawca zalgczy protokdt przegladu technicznego podpisany przez st
w@linie do 7 dni od daty wykonania przegladu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbeddi@®ic
ma alnic w dziesigciu etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowapi@robot
jednak¥@mic mniej niz 10 % wartosci umowy. Termin kofdcowy realizacji do 304887024 r.
Termin N@nocsci za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
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¢ i podpis Serwisu Firmowego

Nr fabryczny

Numer telefonu

OI. UWAGIIZALECENIA
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IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU
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Gliwice, 22.02.2024 1.

) WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHNICZNEGO

Wykonanie przegladow technicznych kotlow gazowyeh dwufunkcyjnych z zamknigta
komorg spalania firmy Beretta Ciao Green 25 C.S.I (40 szt.) w lokalach gminnych zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Zakres przeglgdu

W zakres czynnos$ci wykonywanych podczas przegladu technicznego wchodzi sprawdzenie
i konserwacja poszczegdlnych podzespotdéw oraz czyszczenie palnikéw kottéw gazowych firmy
Beretta Ciao Green 25 C.S.I zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspdlnot
Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.
Przeglad (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogdlnego urzadzenia, usunigcie z urzadzenia ogdlnych zanieczyszczen

2. Czyszczenie elektrod

3. Cgzyszczenie palnika

4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego

5. Czyszczenie komory spalania

6. Sprawdzenie prawidtowosci usytuowania elektrycznych polgczen wiykowych
i przylaczen

7. Sprawdzenie cisnienie wstepnego w zbiorniku wyréwnawczym

8. Przeprowadzenie prébnej pracy urzadzenia 1 instalacji grzewczej wiacznie

z przygotowywaniem cieptej wody
9. Sprawdzenie procesu zapfonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszezelnoscei urzadzenia
12. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych

2. Inne wymagania.

Osoba wykonujaca przeglady techniczne kotléw gazowych powinna posiadaé stosowne
uprawnienia i figurowaé jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku koniecznosci wykonania czynnosci konserwacyjno — naprawczych, badz wymiany
podzespotéw, wynikajacych z przyczyn nieobjetych gwarancjg i niewchodzacych w zakres
przegladu technicznego Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego.

Prace, ktérych nie obejmuje zakres przegladu technicznego, moga byé wykonane jedynie na osobne
zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgtoszenia.




3. Termin realizacji zmowienia.

Do faktury Wykonawca zalgczy protokét przegladu technicznego podpisany przez strony
w terminie do 7 dni od daty wykonania przegladu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbgdzie sig
maksymalnie w czterech etapach. Fakturowanic zgodnie ze stanem zaawansowania robot
jednakze nie mnicj niz 25 % wartosci umowy. Termin koficowy realizacji do 30.09.2024 r.
Termin platno$ci za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
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....................................... Nr umowy serwisowej ............
Pieczeé i podpis Serwisu Firmowego

PROTOKOL Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO nr .........

L DANE URZADZENIA

Nazwa / typ urzadzenia Nr fabryczny

Data uruchomienia zerowego

I DANE UZYTKOWNIKA

Ulica, numer Kod pocztowy Migjscowosé

Numer telefonu

. UWAGIIZALECENIA

Urzadzenie jest / nie jest* sprawne techniczne i nadaje sie / nie nadaje si¢™ do dalszej
eksploatacji.

IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO
DOKONUJACEGO PRZEGLADU

Pieczeé 1 podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego Data wykonania przegladu Czytelny podpis uzytkownika

* nie potrzebae skreslié
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] WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHNICZNEGO

Wykonanie przegladéw technicznych kotléw gazowych dwufunkcyjoych firmy Junkers
Cerapur GC2200 20/25C (15 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

1. Zakres przeglgdu

W zakres czynnodci wykonywanych podczas przegladu technicznego wchodzi sprawdzenie
i konserwacja poszczegdinych podzespotéw oraz czyszczenie palnikéw kottdw gazowych firmy
Junkers Cerapur GC2200 20/25C zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspdlnot
Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.
Przeglad (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogdlnego urzadzenia, usunigeie z urzadzenia ogdlnych zanieczyszczen

2. Czyszczenie elektrod

3. Czyszczenie palnika

4. Czyszczenie wymiennika pierwoinego

5. Czyszczenie komory spalania

6. Sprawdzenie prawidlowosci wusytuowania elekirycznych polaczen  wiykowych
i przylaczen

7. Sprawdzenie cisnienie wstepnego w zbiorniku wyréwnawczym

8. Przeprowadzenie prdbnej pracy urzadzenia 1 instalacji grzewcze] wlgcznie

z przygotowywaniem cieptej wody
9. Sprawdzenie procesu zaptonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelnoscei urzadzenia
12. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych

2. Inne wymagania.

Osoba wykonujaca przeglady techniczne kottéw gazowych powinna posiadaé stosowne
uprawnienia i1 figurowad jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania czynnosci konserwacyjno — naprawczych, badz wymiany
podzespotéw, wynikajacych z przyczyn nieobjgtych gwarancja i niewchodzacych w zakres
przegladu technicznego Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego.

Prace, ktérych nie obejmuje zakres przegladu technicznego, moga byé wykonane jedynie na osobne
zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgloszenia.




3. Termin realizacji zmowienia.

Do faktury Wykonawca zatgczy protokdt przegladu technicznego podpisany przez strony
w terminie do 7 dni od daty wykonania przegladu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbgdzie si¢
maksymalnie w trzech etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robo6t jednakze
nie mniej niz 30 % warto$ci umowy. Termin koncowy realizacji do 30.09.2024 r. Termin
platnosci za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktary.



....................................... Nr umowy serwisowej ............
Pieczed 1 podpis Serwisu Firmowego

PROTOKOL Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO ur .........

L DANE URZADZENIA

Nazwa / typ urzadzenia Nr fabryczny

Data uruchomienia zerowego

1I. DANE UZYTKOWNIKA

Numer telefonu

III. UWAGIIZALECENIA

Urzadzenie jest / nie jest* sprawne techniczne i nadaje si¢ / nie nadaje sie* do dalszej
eksploatacji.

IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO
DOKONUJACEGO PRZEGLADU

Pieczeé i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego Data wykonania przegladu Czytelny podpis uzytkownika

* nie potrzebne skreslic







Gliwice, 22.02.2024 1.

) WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHNICZNEGO

Wykoenanie przegladow technicznych kotléw gazowych dwufunkeyjnych z zamknieta
komora spalania firmy De Dietrich MCR HOME (2 szt.) w lokalach gminnych zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Zakres przeglgdu

W zakres czynnosci wykonywanych podczas przegladu technicznego wchodzi sprawdzenie
i konserwacja poszczegdlnych podzespotdow oraz czyszczenie palnikéw kottow gazowych firmy
De Dietrich MCR HOME zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspdlnot
Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.
Przeglad (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogdélnego urzadzenia, usunig¢eie z urzagdzenia ogoélnych zanieczyszczen

2. Czyszczenie elektrod

3. Czyszczenie palnika

4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego

5. Czyszczenie komory spalania

6. Sprawdzenie prawidlowodci usytuowania elektrycznych polgczen wiykowych
i przylaczen

7. Sprawdzenie cisnienie wstgpnego w zbiorniku wyréwnawczym

8. Przeprowadzenie prébnej pracy urzadzenia i instalacji grzewczej wigcznie

z przygotowywaniem cieptej wody
9. Sprawdzenie procesu zaplonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelnosci urzadzenia
12. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

2. Inne wymagania.

Osoba wykonujgca przeglady techniczne kottow gazowych powinna posiadaC stosowne
uprawnienia i figurowa¢ jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku koniecznosci wykonania czynnosci konserwacyjno — naprawczych, badz wymiany
podzespotéw, wynikajacych z przyczyn nieobjetych gwarancja i niewchodzacych w zakres
przegladu techmicznego Wykonawea jest zobowiazany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego.

Prace, ktérych nie obejmuje zakres przegladu technicznego, moga by¢ wykonane jedynie na osobne
zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgloszenia.




3. Termin realizacji zméwienia.

Do faktury Wykonawca zataczy protokdét przegladu technicznego podpisany przez strony

w terminie do 7 dni od daty wykonania przegladu. Platno§¢ jednorazowa po zakohiczonym
zadaniu. Termin koficowy realizacji do&Termin platnosci za wykonane roboty
do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

30.06.2024r.
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....................................... Nr umowy Serwisowej ............
Pieczeé 1 podpis Serwisu Firmowego

PROTOKOE Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO nr .........

L DANE URZADZENIA

Nazwa / typ urzadzenia Nr fabryczny

Data uruchomienia zerowego

1I. DANE UZYTKOWNIKA

Ulica, numer Kod pocztowy Miejscowoscé

Numer telefonu

O0. UWAGIIZALECENIA

Urzadzenie jest / nie jest* sprawne techniczne i nadaje si¢ / nie nadaje sie* do dalszej
eksploatacji.

IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO
DOKONUJACEGO PRZEGLADU

Pieczeé I podpis Autoryzowanegoe Serwisu Firmowego Data wykonania przegladu Czytelny podpis uzytkownika

* nie potrzebne skreslic
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. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHNICZNEGO

Wrykonanie przegladéw technicznych kotléw gazowych dwufunkeyjnych z zamknigta
komora spalania firmy Vitodens 050-W Viessmann (45 szt.) w lokalach gminnych zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Zakres przeglgdu

W zakres czynnosci wykonywanych podczas przegladu technicznego wchodzi sprawdzenie
i konserwacja poszczegdlnych podzespoléw oraz czyszezenie palnikow kottéw gazowych firmy
Vitodens 050-W Viessmann zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspélnot
Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.
Przeglad (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogdlnego urzadzenia, usunigeic z urzadzenia ogdlnych zanieczyszczen

2. Czyszczenie elekirod

3. Czyszczenie palnika

4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego

5. Czyszczenie komory spalania

6. Sprawdzenie prawidlowosci usytuowania elektrycznych polagczen  wtykowych
i przylaczen

7. Sprawdzenie cisnienie wstepnego w zbiorniku wyréwnawezym

8. Przeprowadzenie prébnej pracy urzadzenia i instalacji grzewcze] wigcznie

Z przygotowywaniem cieple] wody
9. Sprawdzenie procesu zaplonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelnosci urzadzenia
12. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych

2. Inne wymagania.

Osoba wykonujaca przeglady techniczne kotldw gazowych powinna posiadaé stosowne
uprawnienia i figurowa¢ jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku koniecznodei wykonania czynnosei konserwacyjno - naprawczych, badZ wymiany
podzespoléw, wynikajgcych z przyczyn nieobjetych gwarancja i niewchodzacych w zakres
przegladu technicznego Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego.

Prace, ktérych nie obejmuje zakres przegladu technicznego, moga by¢ wykonane jedynie na osobne
zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgloszenia.




3. Termin realizacji zmowienia.

Do faktury Wykonawca zataczy protokol przegladu technicznego podpisany przez strony
w terminie do 7 dni od daty wykonania przegladu. Platno§¢ cze¢Sciowa po kaidym
zakonczonym zadaniu. Termin kofcowy realizacji do 31.10.2024 r. Termin platnosci za
wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

ATady ,L
i

P¥
£



....................................... Nr umowy Serwisowegj ............
Pieczeé 1 podpis Serwisu Firmowego

PROTOKOL Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO r .........

L DANE URZADZENIA

Nazwa / typ urzadzenia Nr fabryvemy

Data uruchomienia zerowego

1. DANE UZYTKOWNIKA

Ulica, numer Kod pocztowy Miejscowosc

Numer teiefonu

1II. UWAGIIZALECENIA

Urzadzenie jest / nie jest* sprawne techniczne i nadaje si¢ / nie nadaje sig* do dalszej
eksploatacji.

IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO
DOKONUJACEGO PRZEGLADU

Pieczed i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego Data wykonania przegladu Czytelny podpis nzytkownika

* nie potrzebne skreslié
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) WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHNICZNEGO

Wykonanie przegladéw technicznych kotléw gazowych dwufunkcyjnych z zamknieta
komora spalania firmy Brotje PWHC 24 (16 szt.) w lokalach gminnych zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Zakres przegladu

W zakres czynnodci wykonywanych podczas przegladu technicznege wchodzi sprawdzenie
i konserwacja poszczegdlnych podzespoléw oraz czyszczenie palnikéw kotlow gazowych firmy
Brotje PWHC 24 zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspolnot
Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.
Przeglad (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogdlnego urzadzenia, nsunigcie z urzadzenia ogdlnych zanieczyszczen

2. Czyszczenie elektrod

3. Czyszczenie palnika

4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego

5. Czyszczenie komory spalania

6. Sprawdzenie prawidtowosci usytuowania elektrycznych polaczen wtykowych
i przylaczen

7. Sprawdzenie ci$nienie wstepnego w zbiorniku wyréwnawczym

8. Przeprowadzenic prébnej pracy urzgdzenia i instalacji grzewczej wlgcznie

z przygotowywaniem cieptej wody
9. Sprawdzenie procesu zaptonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelnosci urzadzenia
12. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

2. Inne wymagania.

Osoba wykonujgca przeglady techniczne kottéw gazowych powinna posiadaé stosowne
uprawnienia i figurowad jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku koniecznodei wykonania czynnoécei konserwacyjno — naprawczych, badz wymiany
podzespotéw, wynikajacych z przyczyn nicobjgtych gwarancja i niewchodzacych w zakres
przegladu technicznego Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego.

Prace, ktorych nie obejmuje zakres przegladu technicznego, moga by¢ wykonane jedynie na osobne
zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgloszenia.




3. Termin realizacji zméwienia.

Do faktury Wykonawca zalgczy protokét przegladu technicznego podpisany przez strony
w terminic do 7 dni od daty wykonania przegladu. Platno§¢ czesciowa po kazdym
zakoficzonym zadaniu. Termin koficowy realizacji do 30.09.2024 r. Termin platnosci za
wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
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....................................... Nr umowy Serwisowej ............
Pieczed 1 podpis Serwisu Firmowego

PROTOKOL Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO nr .........

L DANE URZADZENIA

Nazwa / typ urzadzenia Nr fabryczny

Data uruchomienia zerowego

II. DANE UZYTKOWNIKA

Imig i nazwisko / Nazwa firmy

Ulica, numer Kod pocztowy Miejscowosé

Numer telefonu

1. TUWAGIIZALECENIA

Urzadzenie jest / nie jest* sprawne techniczne i nadaje sig / nie nadaje sig* do dalszej
eksploatacji.

IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO
DOKONUJACEGO PRZEGLADU

Pieczed i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego Data wykonania przeglada Czytelny podpis uzytkownika

* nie potrzebne skreslié







Gliwice, 22.02.2024 1.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHENICZNEGO

Wykonanie przegladow technicznych kotléw gazowych dwufunkcyjnych z zamknigta
komora spalania firmy Buderus GB022-20 KDM {4 szt.) w lokalach gminnych zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Zakres przeglgdu

W zakres czynnos$ci wykonywanych podczas przegladu technicznego wchodzi sprawdzenie
i konserwacja poszczegdlnych podzespoléw oraz czyszczenie palnikéw kottéw gazowych firmy
Buderus GB022-20 KDM zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspdlnot
Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.
Przeglad (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogolnego urzadzenia, usunigcie z urzadzenia ogdlnych zanieczyszczen

2. Czyszczenie elektrod

3. Czyszczenie palnika

4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego

5. Czyszczenie komory spalania

6. Sprawdzenie prawidlowosci usytuowania elekirycznych polgczen wtykowych
i przylaczen

7. Sprawdzenie ci$nienie wstepnego w zbiorniku wyréwnawczym

8. Przeprowadzenie probnej pracy urzadzenia 1 instalacji grzewczej wiacznie
z przygotowywaniem cieplej wody

9. Sprawdzenie procesu zapfonu oraz pracy palnika

10. Wykonanie analizy spalin

11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelnosci urzadzenia

12. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

2. Inne wymagania.

Osoba wykonujgea przeglady techniczne kottéw gazowych powinna posiadaé stosowne
uprawnienia i figurowac jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku koniecznosci wykonania czynnosci konserwacyjno — naprawczych, badz wymiany
podzespotéw, wynikajacych z przyczyn nieobjetych gwarancjg i niewchodzacych w zakres
przegladu technicznego Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego.

Prace, ktérych nic obejmuje zakres przegladu technicznego, moga by¢ wykonane jedynie na osobne
zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgloszenia.




3. Termin realizacji zméwienia.

Do faktury Wykonawca zalaczy protokdt przegladu technicznego podpisany przez strony
w terminie do 7 dni od daty wykonania przegladu. Platno$é czeSciowa po kazdym
zakonczonym zadaniu. Termin koncowy realizacji do - Termin platnosci za
wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

30.06.2024r.
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....................................... Nr umowy serwisowej ............
Pieczeé i podpis Serwisu Firmowego

PROTOKOL Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO nbr .........

L DANE URZADZENIA

Nazwa / typ wzadzenia Nr fabrycany

Pata uruchomienia zerowego

II. DANE UZYTKOWNIKA

Ulica, numer Kod pocztowy Miejscowosté

Numer telefonu

1II. TUWAGIIZALECENIA

Urzadzenie jest / nie jest* sprawne techniczne i nadaje si¢ / nie nadaje sig* do dalszej
eksploatacji.

IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO
DOKONUJACEGO PRZEGLADU

Pieczed i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego Data wykonania przegladu Czytelny podpis vzytkownika

* nie potrzebne skreslié







Gliwice, 22.02.2024 r.

] WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHNICZNEGO

Wykonanie przegladéw technicznych kotlow gazowych dwufunkcyjnych z zamkniety
komora spalania firmy Ariston Thermo Group typ Cares Premium EU2 (135 szt.)
w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Zakres przegladu

W zakres czynmosci wykonywanych podczas przegladu technicznego wchodzi sprawdzenie
1 konserwacja poszczegdlnych podzespoléw oraz czyszezenie palnikdw kotléw gazowych firmy
Ariston Thermo Group typ Cares Premium EU2 zlokalizowanych w lokalach gminnych w
budynkach Wspdlnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.
Przeglad (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu og6lnego urzadzenia, usuniecie z urzadzenia ogélnych zanieczyszczen

2. Czyszczenie elektrod

3. Czyszczenie palnika

4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego

5. Czyszczenie komory spalania

6. Sprawdzenie prawidtowosci usytuowania elektrycznych polaczenn wtykowych
i przytaczen

7. Sprawdzenie ci$nienie wstgpnego w zbiormniku wyréwnawczym

8. Przeprowadzenie prébnej pracy urzadzenia 1 instalacji grzewczej wlacznie

z przygotowywaniem cieplej wody
9. Sprawdzenie procesu zaptonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelnodci urzadzenia
12. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

2. Inne wymagania.

Osoba wykonujgca przeglady techniczne kottéw gazowych powinna posiadaé stosowne
uprawnienia i figurowac jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku koniecznosci wykonania czynnodci konserwacyjno — naprawczych, badZz wymiany
podzespoléw, wynikajacych z przyczyn nieobjetych gwarancja i niewchodzgcych w zakres
przeglagdu technicznego Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego.

Prace, ktérych nie obejmuje zakres przegladu technicznego, moga by¢ wykonane jedynie na osobne
zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgloszenia.




3. Termin realizacji zmdéwienia.

Do faktury Wykonawca zalaczy protokdt przegladu technicznego podpisany przez strony
w terminie do 7 dni od daty wykonania przegladu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbgdzie sig
maksymalniec w o§miu etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robét jednakze
nie mniej niz 12 % warto$ci umowy. Termin koficowy realizacji do 30.11.2024 r. Termin
platnosci za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
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....................................... Nr umowy serwisowej ............
Pieczgd 1 podpis Serwisu Firmowego

PROTOKOL Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO nr .........

L DANE URZADZENIA

Nazwa / typ urzadzenia Nr fabryczny

Data uruchomienia zerowego

II. DANE UZYTKOWNIKA

Ulica, numer Kod pocztowy Miejscowosé

Numer telefonu

III. UWAGIIZALECENIA

Urzadzenie jest / nie jest* sprawne techniczne i nadaje sie / nie nadaje si¢* do dalszej
eksploatacji.

IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO
DOKONUJACEGO PRZEGLADU

Pieczec 1 podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego Data wykonania przegladu Czytelny podpis uzytkownika

* nie potrzebne skresli¢







Gliwice, 22.02.2024 1.

] WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ODNOSNIE WYKONANIA PRZEGLADU TECHNICZNEGO

Wykonanie przegladéw technicznych kotléw gazowych dwufunkeyjnych firmy
IMMERGAS (15 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Zakres przeglagdu

W zakres czynnosci wykonywanych podczas przegladu technicznego wchodzi sprawdzenie
i konserwacja poszczegblnych podzespotéw oraz czyszczenie palnikéw kotldw gazowych firmy
Junkers Cerapur GC2200 20/25C zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspdlnot
Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.
Przeglad (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogblnego urzadzenia, usuniecie z urzadzenia ogélnych zanieczyszczen

2. Czyszczenie elektrod

3. Czyszczenie palnika

4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego

5. Czyszczenie komory spalania

6. Sprawdzenie prawidlowosci usytuowania elektrycznych polgczen  wtykowych
1 przylaczen

7. Sprawdzenie ci$nienie wstgpnego w zbiormiku wyréwnawcezym

8. Przeprowadzenic prébnej pracy urzadzenia 1 instalacji grzewczej wilacznie
z przygotowywaniem cieplej wody

9. Sprawdzenie procesu zaplonu oraz pracy palnika

10. Wykonanie analizy spalin

11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelnosci urzadzenia

12. Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

2. Inne wymagania.

Osoba wykonujaca przeglady techniczne kottéw gazowych powinna posiadal stosowne
uprawnienia i figurowac jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku koniecznosci wykonania czynnosci konserwacyjno — naprawczych, badz wymiany
podzespotdéw, wynikajacych z przyczyn nicobjetych gwarancja i niewchodzagcych w zakres
przegladu technicznegoe Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego.

Prace, ktorych nie obejmuje zakres przegladu technicznego, moga byé wykonane jedynie na osobne
Zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgloszenia.

-

i Lt




3. Termin realizacji zmdwienia.

Do faktury Wykonawca zalgezy protokdt przegladu technicznego podpisany przez strony
w terminie do.7 dni od daty wykonania przegladu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbgdzie si¢
maksymalnie w trzech etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robét jednakze
nie mniej niz 30 % wartosci umowy. Termin koficowy realizacji do 30.09.2024 r. Termin
platnosci za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
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....................................... Nr umowy serwisowej ............
Pieczec i podpis Serwisu Firmowego

PROTOKOL. Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO nr .........

L DANE URZADZENIA

Nazwa / typ urzadzenia Nr fabryczny

Data uruchornienia zerowego

1. DANE UZYTKOWNIKA

Ulica, numer Kod pocztowy Miejscowosé

Numer telefonu

III. UWAGIIZALECENIA

Urzadzenie jest / nie jest™ sprawne techniczne i nadaje sie / nie nadaje sie* do dalszej
eksploatacji.

IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO
DOKONUJACEGO PRZEGLADU

Pieczed i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego Data wykonania przegiadu Czytelny podpis uzytkownika

* nic potrzebne slaeslié









